
Ciencia e Ingeniería
ISSN 1316-7081 versión impresa

Ciencia e Ingeniería v.23 n.2 Mérida jul. 2002

 
Como citar este
artículo

Sistemas de control en subestaciones de alta tensión
del control convencional al control numérico

 
High voltage substation control sistems: from conventional

to numeric control
 

C. A. Contreras* y E. J. Hernández
Teletrol, C.A. y Inelectra, S.A.C.A.

*Carlos. Contreras@teletrol.com.ve
 
 

Resumen
 
Cuando  se  diseña  el  sistema  de  control  de  una  subestación  de  alta  tensión,  los  objetivos  principales  so
confiabilidad y la reducción de costos. Actualmente, la utilización de la tecnología disponible, basada en el us
IEDs de tecnología de microprocesadores y las facilidades de comunicación utilizando redes LAN de alta veloci
permiten desarrollar  un nuevo, concepto para los sistemas de control, protección y monitoreo de subestacio
eléctricas de alta tensión, La comunicación a su vez permite la integración del control, la protección y el monit
en un sistema integrado común, brindando diversas ventajas en comparación a los sistemas convencionales
siguiente trabajo tiene como objetivo presentar la estructura de los sistemas de control en subestaciones de
tensión, tanto los sistemas de control convencionales como los sistemas de control numéricos, de manera de p
resaltar los beneficios de la tecnología numérica, la cuál trae como resultado un ahorro de costos y al mismo tie
un aumento de la confiabilidad.
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Abstract
 
When a high voltage substation control system is designed, the main goals ore the reliability and costs reducti
Nowadays,  the  use  of  available  technology,  based  on  the  use  of  IEDs  microprocessors  technology  and
communication facilities using high speed  networks LAN, permit to develop a new meaning for control, protec
and monitoring systems of high voltage substations. At the same time the communication allows the integratio
the control, protection and monitoring to one common integrated system getting various advantages in compar
to conventional systems. The goal of the following work is to show the control system structure in a high vol
substation, conventional control systems as well as numeric control systems to be able to highlight the benefit
the numeric technology, which brings as result in costs reduction and increase of reliability.
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